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Gent.ma Sig.ra Elvira Santaniello
San Giorgio del Sannio

elvirasantaniello@pec.it

Al Responsabile del Servizio Esercizio
Ing. Francesco Monaco

Al Responsabile Gestionale
Geom. Generoso D'Amato

Oggetto : Risconfro mail Sig.ra Santaniello del 9.09.2016 - Comunicazioni.

Come da accordi intrapresi per le vie brevi, nonché in riscontro alla mail richiamata in
oggetto, si comunica che la problematica rilevata si verificava soprattutto in una
zona terminale direte, in Via Pontariello.

In tale tratto sono stati eseguiti prelievi presso |'utente Fioretti F., Via Pontariello n.é1 in
data 8.9.2016 rilevando presenza di torbidita che, dopo ulteriori scarichi, rientrava
nella normalitd come da prelievi del 12.09.2016.

In entrambi i casi i parametri microbiologici di potabilitd erano conformi a quanto
dettato dal D.Lgs.31/01 e s.m.i.

A conferma di quanto su esposto si segnala che i risultati analitici relativi ai prelievi
effettuati sui seguenti punti:

- 05.09.2016 - Fontana pubblica, P.za Risorgimento

- 05.09.2016 - Bar Art, Via G. Bocchino

- 08.09.2016 - Fontana pubblica, P.za Risorgimento

- 12.09.2016 - sfiato rete, p.za L. Bocchino
hanno evidenziato parametri chimici e microbiologici di routine conformi a quanto
previsto dal D.Lgs.31/01 e s.m.i.
i assicura che i controlli sulla potabilitd delle acque distribuite nel Comune di San
Giorgio del Sannio rispettano le frequenze di campionamento previste dalla
normativa gid richiamata e che,’in caso di non conformitd, si procede a notificare il

Laboratorio Vigilanza Igienica/Acque Potabili
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Comune interessato olire che I'ASL di competenza e I'ATO Calore Irpino per i rispettivi
provvedimenti.

Ad ogni buon conto, dalle andlisi eseguite, si pud affermare che le acque distribuite

presso I Comune di San Giorgio del Sannio rispettano le caratteristiche del
D.Lgs.31/01.

Distinti saluti
K.M.
P,

Il Direttore Techico
geom. Antonio Spiniello
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